
太陽光発電施設の設置等に関する条例 

 

維持管理等計画（公表用） 

事 業 名 称 ＮＨ東北太陽光発電所 

事 業 地 

（土地の地番は全筆記入すること。） 

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字旭川 90 番１、字旭川 96 番、字土手

崎 119 番１、字土手崎 119 番４、字土手崎 119 番５、字旭川 74 番、字

旭川 77 番１、字旭川 79 番１、字旭川 79 番２、字旭川 83 番、字旭川

84 番１、字土手崎 135 番７ 

設備ＩＤ 

（ＦＩＴ認定を受けている場合） 
Ａ643026Ｂ04 

設備の責任者 

住所 

（法人にあっては，主たる

事務所の所在地） 

東京都港区新橋五丁目 33 番 11 号 

氏名 

（法人にあっては，名称及

び代表者氏名） 

日本ヒューム株式会社 

代表取締役 増渕智之 

電話番号 03-3433-4111（代） 

実際に維持管理等を行う者 

（委託の場合は、委託先） 

住所 

（法人にあっては，主たる

事務所の所在地） 

宮城県仙台市太白区あすと長町 3 丁目 2 番 36

号 

氏名 

（法人にあっては，名称及

び代表者氏名） 

一般財団法人東北電気保安協会 

理事長 春浪隆夫 

電話番号 0800-777-0007 

人員配置及び体制計画 
責任者：１名（電気主任技術者） 

作業員：５名 

維持管理等の内容・方法 

※作業時期は変更となる場合があ

ります。 

年次点検  

 点検の時期 12 月（年１回） 

 内容・方法 

停電による検査（外観点検、絶縁抵抗測定、

接地抵抗測定、継電器試験、シーケンス試

験）保安規程のとおり 

月次点検  

 点検の時期 

発電設備６か月１回(６月 12 月) 

需要設備２か月１回(４月６月８月 10 月 12

月２月) 

 内容・方法 外観点検 保安規程のとおり 

除草作業の時期 毎年６月頃 10 月頃 

その他  

 


